Точный расчет числа ламп производится по формуле:
N =  Н1 Пр / (3600 Кф Фбк)
 где  Н — объемная доза для помещений,
1-я категория — 385 Дж/м3,
2-я категория — 256 Дж/м3,
3-я категория — 167 Дж/м3;
Пр — производительность по воздуху, м3/ч;
Кф — коэффициент использования излучения в блоке;
Фбк — бактерицидный поток лампы.
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